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B s L Tél.: 418 723-8660 | Téléc.: 418 723-8988
Analyser | Comprendre 1 Agir | www.labobsl.com

No. accreditation

Date de reception

No. laboratoire

294 2017-07-05 M032815
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'lsle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'lsle-Verte
X0008779 Commentaire reception échantillon:
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste Temperature & la réception: 18°C
L'lsle-Verte, Québec
GOL 1K0 Commentaire au prélévement:
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-04
Resultats terrain:
Nature de I'echantillon: Eau Potable Chilore libre: 0.07 Chiore total: 0.15
Endroit du prelevement: Filature Isle Verte robinet grand évier
nett.
Preleve par: Bernard Ouellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, S = Sous-Traitance
Resuitats Bacteriologiques
Parametre Resultat Unite Date(s) Norme max. Appreciation*
A | Coliformes totaux 0 UFC/100 mL Analyse: 10 Conforme
Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation a 35°C (LBA 2017/07/05
CT/EC-MI1.1)
A | Colonies atypiques 0 UFC/100 mL Analyse: 200 Conforme
Membrane filtrants ilieu Ml-Agar, incubation & 35°C (LBA
CT/EC-I\II'II|61.1) ante surm incubation a 201 7/07/05
A | E.coli 0 UFC/100 mL Analyse: 0 Conforme
Membrane fiitrant ilieu MI-Agar, incubation & 35°C (LBA
C_?/E(}Tj:ﬁ;)rﬂn e sur miliel gar, incubation a ( 201 7/07/05

Legende: <: signifie plus petit que,
>: signifie plus grand que,

TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees,
TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,

UFC: unite formant colonie

ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec

Rapport émis le : 2017-07-07

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'analyse

Je declare avoir constate ces faits

Gilles Rioux (Microbiologiste) s:,zz g !20 -

Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.
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No. laboratoire

294 2017-07-05 C025174
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'isle-Verte
X0008779 Commentaire reception échantillon:
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste Tempeérature a la réception: 18°C
L'lsle-Verte, Québec
GOL 1K0 Commentaire au prélévement:
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-04
Resultats terrain:
Nature de |'echantillon: Eau Potable pH: 7.0
Endroit du prelevement: Centre administratif municipal, robinet
cuisine
Preleve par: Bernard Ouellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, S = Sous-Traitance
Resultats
Parametre Resultat Unite Date d'analyse Norme Appreciation
A | Nitrates et Nitrites 8,25 mg/l N-NO2- | Analyse: 2017/07/07 x <10.0 Conforme
LBA Eaux-lons1.v4 NO3
Note 1
Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie

> signifie plus grand que,  TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,  ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec

Résultats et commentaires

Note 1: Duplicata 8.56 mg/L

Rapport émis le : 2017-07-11 Je declare avoir constate ces faits
Norman Asselin (Chimiste) G
/{/ 4 é uerm:ﬂ::snm
OveetS,

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a l'analyse

Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire. Page 1 de 1
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No. accreditation

Date de reception

No. laboratoire

294 2017-07-11 M033080
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'Isle-Verte
X0008779 Commentaire reception échantillon:
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste Température & la réception: 17°C
L'lsle-Verte, Québec
GOL 1K0 Commentaire au prélévement:
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-10
Resultats terrain:
Nature de 'echantillon: Eau Potable Chiore libre: 0.34  Chlore total: 0.44
Endroit du prelevement: Centre administratif municipal robinet
cuisine
Preleve par: Bernard Ouellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, § = Sous-Traitance
Resultats Bacteriologiques
Parametre Resuitat Unite Date(s) Norme max. Appreciation*
A | Coliformes totaux 0 UFC/100 mL Analyse: 10 Conforme
Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation a 35°C (LBA 2017/07/11
CT/EC-MI1.1)
A | Colonies atypiques 0 UFC/100 mL Analyse: 200 Conforme
Membrane filtrante sur milieu Ml-Agar, incubation a 35°C (LBA 2017/07/11
CT/EC-MI1.1)
A | E.coli 0 UFC/100 mL Analyse: 0 Conforme
Membrane filtrant ilieu Mi-Agar, incubation a 35°C (LBA
C'?E(f&ﬁ_h)ran e sur milieu gar, incubation a 2017/07/11
Resultats physico-chimiques
Parametre Resultat Unite Date d'analyse Norme Appreciation*
A | Turbidité 0,9 UTN Analyse: 2017/07/11 x<50 Conforme
LBA Eaux-Turb1.v4
Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees,  UFC: unite formant colonie
. >: signifie plus grand que,  TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,  ND: Non détecté
Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec
Rapport émis le : 2017-07-13 Je declare avoir constate ces faits
Norman Asselin (Chimiste) G Gilles Rioux (Microbiologiste) o
/{/ 4 é Ham::‘:;slm )
OuemS,
Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis & analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation du laboratoire. Page 1 de 1
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No. accreditation

Date de reception

No. laboratoire

294 2017-07-11 C025356
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'Isle-Verte Commentaire reception échantillon:
X0008779 Température a la réception: 17°C
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste
L'lsle-Verte, Québec Commentaire au prélévement:
GOL 1KO
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-10 Resultats terrain:
pH: 7.0
Nature de I'echantillon: Eau Potable
Endroit du prelevement: Centre administratif municipal
Preleve par: Bernard Quellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, $ = Sous-Traitance
Resultats
Parametre Resultat Unite Date d'analyse Norme Appreciation
A | Nitrates et Nitrites 7,31 mg/l N-NO2- | Analyse: 2017/07/12 x<10.0 Conforme
LBA Eaux-lons1.v4 NO3
Note 1

) Legende: <: signifie plus petit que,
N . >: signifie plus grand que,

TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees,
TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,

UFC: unite formant colonie
ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec

Résultats et commentaires

Note 1: Duplicata 7.26 mg/L

Rapport émis le : 2017-07-14

Je declare avoir constate ces faits

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis 4 I'analyse

Norman Asselin (Chimiste)

pke2

Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.
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| Rimouski (Québec) G5M 1B1

B SL | Tél.: 418 723-8660 | Téléc.: 418 723-8988
Analyser | Comprendre | Agir | www.labobsl.com

No. accreditation

Date de reception

No. laboratoire

294 2017-07-11 M033081
RAPPORT D'ANALYSE

Client: Municipalité de L'Isle-Verte

Dossier: Station de purification L'Isle-Verte
X0008780 Commentaire reception échantillon:

Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste Tempeérature a la réception: 17°C
L'lsle-Verte, Québec
GOL 1K0 Commentaire au prélévement:

Telephone: 418-898-2812 Fax: chlore libre 0.02 chlore total 0.06

Date du Prelevement: 2017-07-10

Resultats terrain:

Nature de l'echantillon: Eau brute

Endroit du prelevement: Poste de pompage P1 avant
chloration

Preleve par: Bernard Ouellet

Procedure d'echantillonage: NA

A = Accrédité, N = Non-Accrédité, S = Sous-Traitance

Resultats Bacteriologiques

Parametre Resultat Unite Date(s) Norme max. Appreciation*
A | E.Coli Ech. rejeté NA NA NA

E.coli-BCIG1.1)

Membrane filtrante sur milieu M-Fc + BCIG, incubé a 45.5°C (LBA

Legende: <: signifie plus petit que,
) >: signifie plus grand que,

TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees,
TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,

UFC: unite formant colonie
ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec

Résultats et commentaires

Echantillon rejeté: Rejeté par le client M.Daniel Lavoie, présence de chlore dans l'eau brute.

Rapport émis le : 2017-07-12

Je declare avoir constate ces faits

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.

Gilles Rioux (Microbiologiste) 5:,%{ Q‘;‘%

Page 1 de 1
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No. accreditation

Date de reception

No. laboratoire

294 2017-07-20 M033717
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'Isle-Verte Commentaire reception échantillon:
X0008779 Température a la réception: 17°C
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste
L'Isle-Verte, Québec Commentaire au prélévement:
GOL 1K0
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-19 Resultats terrain:
Chlore libre: 0.19 Chlore total: 0.21
Nature de 'echantillon: Eau Potable
Endroit du prelevement: Filtration de I'lsle-Verte
Preleve par: Bernard Ouellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, $ = Sous-Traitance
Resultats Bacteriologiques
Parametre Resultat Unite Date(s) Norme max. Appreciation®
A | Coliformes totaux 0 UFC/100 mL Analyse: 10 Conforme
Membrane fiitrant ilieu MI-Agar, incubation a 35°C (LBA
CTIEC-a[\;IﬁJ)ran @ sur milie: ubation a ( 201 7/07/20
A | Colonies atypiques 0 UFC/100 mL Analyse: 200 Conforme
Membrane filtrants ilieu MI-Agar, incubation & 35°C (LBA
CT/EC.MI1.1)GH € sur milieu ubation a 201 7/07/20
A | E.coli 0 UFC/100 mL Analyse: 0 Conforme
Membrane filtrant ilieu MI-Agar, incubation & 35°C (LBA
C?;Eé_aaﬁ;)ran e sur milie gar, incubation a ( 201 7/07/20

Legende: <: signifie plus petit que,

>: signifie plus grand que,

TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees,
TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,

UFC: unite formant colonie

ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec

Rapport émis le ; 2017-07-21

Ces résultats ne se rapportent qu'au

Je declare avoir constate ces faits

x échantillons soumis & l'analyse

Gilles Rioux (Microbiologiste) E:.zz W

Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans ['autorisation du laboratoire.

Page 1
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294 2017-07-20 M033718
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'lsle-Verte
Dossier: Station de purification L'Isle-Verte Commentaire reception échantillon:
X0008780 Température a la réception: 17°C
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste
L'Isle-Verte, Québec Commentaire au prélévement:
GOL 1K0
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-19 Resultats terrain:
Nature de I'echantillon: Eau brute
Endroit du prelevement: Poste de pompage et chloration P1
Preleve par: Bernard Ouellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, 8 = Sous-Traitance
Resultats Bacteriologiques
Parametre Resultat Unite Date(s) Norme max. Appreciation*
A | E.Coli 0 UFC/100 mL Analyse: NA NA
Membrane filtrants ilieu M-Fc + BCIG, incubé & 45.5°C
(LBA EAcoIi-BCIG:?l)" e nenes 2017/07/20
) Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
: > . >: signifie plus grand que,  TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,  ND: Non détecté
Rapport émis le : 2017-07-21 Je declare avoir constate ces faits

Gilles Rioux (Microbiologiste) E:,z{ g Z, .
Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis & l'analyse

Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire. Page 1 de 1



i

N\

PN

LA B o RAT o I R E { 56, montée Industrielle-et-Commerciale

Rimouski (Québec) G5M 1B1

B SL | Tél.: 418 723-8660 | Téléc.: 418 723-8988
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No. accreditation

Date de reception

No. laboratoire

294 2017-07-20 C026041
RAPPORT D'ANALYSE, V2
Client: Municipalité de L'lsle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'Isle-Verte
X0008779 Commentaire reception échantillon:
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste Température & la réception: 17°C
L'lsle-Verte, Québec
GOL 1K0 Commentaire au prélévement:
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-19
Resultats terrain:
Nature de I'echantillon: Eau Potable pH: 7.3
Endroit du prelevement: Centre administratif municipal robinet
cuisine
Preleve par: Bernard Ouellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, S = Sous-Traitance
Resultats
Parametre Resultat Unite Date d'analyse Norme Appreciation
A | Nitrates et Nitrites 7,18 mg/l N-NO2- | Analyse: 2017/07/20 x<10.0 Conforme
LBA Eaux-lons1.v4 NO3
Note 1
Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
. >. signifie plus grand que,  TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,  ND: Non détecté
Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec
Résultats et commentaires
Note 1: Duplicata 7.20 mg/L
Rapport émis le ; 2017-07-28 Je declare avoir constate ces faits
Norman Asselin (Chimiste) e
W d é Mwm.l"la:;ulln
Outeis,
Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a l'analyse -
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation du laboratoire. Page 1 de 1

Ce rapport remplace la derniére version, datée du 2017-07-28
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No. accreditation

Date de reception

No. laboratoire

294 2017-07-25 M033840
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'Isle-Verte
X0008779 Commentaire reception échantillon:
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste Température a la réception: 8°C
L'Isle-Verte, Québec
GOL 1KO0 Commentaire au prélévement:
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-24
Resultats terrain:
Nature de I'echantillon: Eau Potable Chlore libre: 0.06 Chlore total: 0.08
Endroit du prelevement: Centre administratif municipal robinet
cuisine
Preleve par: Bernard Ouellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, S = Sous-Traitance
Resultats Bacteriologiques
Parametre Resultat Unite Date(s) Norme max. Appreciation*
A /| Coliformes totaux 13 UFC/100 mL Analyse: 10 Non-Conforme
Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation a 35°C
LonCrecin i 07125
A | Colonies atypiques 3 UFC/100 mL Analyse: 200 Conforme
Membr: filtrante sur milieu MI-Agar, incubation & 35°C
e 2017107125
A | E.coli 0 UFC/100 mL Analyse: 0 Conforme
Membrane filtrant ilieu MI-Agar, incubation & 35°C
(LeBIX Crgrr/lgé_'\rllalr;?)sur milieu gar, Incubation a 201 7/07/25

Legende: <: signifie plus petit que,
. >: signifie plus grand que,

TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees,
TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,

UFC: unite formant colonie
ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec

Rapport émis le ; 2017-07-28

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a l'analyse

Je declare avoir constate ces faits

Gilles Rioux (Microbiologiste) E:'% (2;.4/,/

Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation du laboratoire.

Page 1 de 1
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294 2017-07-25 €026165
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'Isle-Verte
X0008779 Commentaire reception échantillon:
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste Température 4 la réception: 8°C
L'Isle-Verte, Québec
GOL 1K0 Commentaire au prélévement:
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-24
Resultats terrain:
Nature de I'echantillon: Eau Potable pH: 7.1
Endroit du prelevement: Centre administratif municipal robinet
cuisine
Preleve par: Bernard Ouellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, S = Sous-Traitance
Resultats
Parametre Resultat Unite Date d'analyse Norme Appreciation
A | Nitrates et Nitrites 7,55 mg/l N-NO2- | Analyse: 2017/07/26 x<10.0 Conforme
LBA Eaux-lons1.v4 NO3
Note 1
Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
> . >. signifie plus grand que,  TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,  ND: Non détecté
/ Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec
Résultats et commentaires
Note 1: Duplicata 7.54 mg/L
Rapport émis le : 2017-07-28 Je declare avoir constate ces faits
Norman Asselin (Chimiste) R
W&— "
v,

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans |'autorisation du laboratoire. Page 1 de 1
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No. accreditation

Date de reception

No. laboratoire

294 2017-08-01 MO034185
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'Isle-Verte
X0008779 Commentaire reception échantillon:
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste Tempeérature a la réception: 14°C
L'lsle-Verte, Québec
GOL 1K0 Commentaire au prélévement:
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-31
Resultats terrain:
Nature de I'echantillon: Eau Potable Chlore libre: 0.22 Chlore total: 0.26
Endroit du prelevement: Centre récréatif Guy D'Amours
136 rue St-Jean-Baptiste
Preleve par: Bernerd Ouellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, S = Sous-Traitance
Resuitats Bacteriologiques
Parametre Resultat Unite Date(s) Norme max. Appreciation*
A | Coliformes totaux 0 UFC/100 mL Analyse: 10 Conforme
Membrane filtrante sur milieu Mi-Agar, incubation & 35°C (LBA
C'?IE(;-E’\;IIIE'LI’])IEH e S gar, incubatio! 201 7/08/01
A | Colonies atypiques 0 UFC/100 mL Analyse: 200 Conforme
Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation a 35°C (LBA
C?[f;()r_ﬂ[;ﬁ;){an gar, Incu ion a 2017/08/01
A | E.coli 0 UFC/100 mL Analyse: 0 Conforme
Membrane filtrant iieu Mi-Agar, incubation & 35°C (LBA
C:;Ecr_a’\;;ﬁ;)ran € Sur miieu \gar, Incubation a ( 201 7/08/01
Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
>: signifie plus grand que,  TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,  ND: Non détecté
Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec
Rapport émis le : 2017-08-02 Je declare avoir constate ces faits
Gilles Rioux (Microbiologiste) s:,éi g Zo p
Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire. Page 1 de 1
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294 2017-08-01 M034186
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'isle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'lsle-Verte
X0008779 Commentaire reception échantillon:
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste Tempeérature & la réception: 14°C
L'Isle-Verte, Québec
GOL. 1KO Commentaire au prélévement:
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-31
Resultats terrain:
Nature de I'echantillon: Eau Potable Chlore libre: 0.3 Chlore total: 0.36
Endroit du prelevement: Maison de la faune de L'Isle-Verte,
371 route 132 Est
Preleve par: Bernard Quellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, S = Sous-Traitance
Resultats Bacteriologiques
Parametre Resultat Unite Date(s) Norme max. Appreciation*
A | Coliformes totaux 0 UFC/100 mL Analyse: 10 Conforme
Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation & 35°C (LBA
C.I(?/rECr_a'Gﬁ .|1)ran e sur gar, incuoation a 201 7/08/01
A | Colonies atypiques 0 UFC/100 mL Analyse: 200 Conforme
Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation & 35°C (LBA
C-?;;rl;(:r_zlh;lﬁ[])ran e sur gar, incubation a 201 7/08/01
/\ A | E.coli 0 UFC/100 mL Analyse: 0 Conforme
Membrane filtrant ilieu Mi-Agar, incubation a 35°C (LBA
C_(Flrgcrj;;ﬁ;)ran e sur m gar, incubation a 201 7/08/01
Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
. >. signifie plus grand que,  TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,  ND: Non détecté
Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec
Rapport émis le ; 2017-08-02 Je declare avoir constate ces faits
Gilles Rioux (Microbiologiste) E:,z{ g 2° ,
Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans ['autorisation du laboratoire. Page 1 de 1
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BSL Analyser

56, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec) G5M 1B1
Tél.: 418 723-8660 : Téléc.: 418 723-8988

Comprendre : Agir : www.labobsl.com

No. accreditation

Date de reception

No. laboratoire

294 2017-08-01 M034187
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'Isle-Verte
X0008779 Commentaire reception échantillon:
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste Température & la réception: 14°C
L'Isle-Verte, Québec
GOL 1K0 Commentaire au prélévement:
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-31
Resultats terrain:
Nature de I'echantillon: Eau Potable Chlore libre: 0.22 Chiore total: 0.28
Endroit du prelevement: Résidence de M. Guy Bérubé
53 rue du Quai
Preleve par: Bernard Ouellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, S = Sous-Traitance
Resultats Bacteriologiques
Parametre Resultat Unite Date(s) Norme max. Appreciation*
A | Coliformes totaux 0 UFC/100 mL Analyse: 10 Conforme
Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation 4 35°C (LBA 2017/08/01
CT/EC-M#1.1)
A | Colonies atypiques 0 UFC/100 mL Analyse: 200 Conforme
Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation & 35°C (LBA 2017/08/01
CT/EC-Mi1.1)
A | E.coli 0 UFC/100 mL Analyse: 0 Conforme
Membrane filtrant ilieu Mi-Agar, incubation a 35°C (LBA
C?[né(;-aMa.;)ran @ sur miieu g Incubation a ( 201 7/08/01

Legende: <: signifie plus petit que,

>: signifie plus grand que,

TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees,
TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,

UFC: unite formant colonie
ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec

Rapport émig le ; 2017-08-02

Ces résultats ne se rapportent qu'au;

Je declare avoir constate ces faits

x échantillons soumis a I'analyse

Gilles Rioux (Microbiologiste) S:’% C Z, .

Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.
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66, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec) G5M 1B1
Tél.: 418 723-8660 Téléc.: 418 723-8988

Comprendre : Agir : www.labobsl.com

No. accreditation

Date de reception

No. laboratoire

294 2017-08-01 Mo034184
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'lsle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'Isle-Verte Commentaire reception échantillon:
X0008779 Température a la réception: 14°C
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste
L'lsle-Verte, Québec Commentaire au prélévement:
GOL 1K0
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-31 Resultats terrain:
Chlore libre: 0.08 Chlore total: 0.1
Nature de I'echantilion: Eau Potable
Endroit du prelevement: Centre administratif municipal
Preleve par: Bernerd Ouellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, $ = Sous-Traitance
Resultats Bacteriologiques
Parametre Resultat Unite Date(s) Norme max. Appreciation*
A | Coliformes totaux 0 UFC/100 mL Analyse: 10 Conforme
Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation 4 35°C (LBA 2017/08/01
CT/EC-MI1.1)
A | Colonies atypiques 0 UFC/100 mL Analyse: 200 Conforme
Membrane filtrant ilieu MI-Agar, incubation & 35°C (LBA
CT/Ec_M”j) e surmi incuoation a 201 7/08/01
A | E.coli 0 UFC/100 mL Analyse: 0 Conforme
Membrane filtrant jlieu MI-Agar, incubation & 35°C (LBA
C%rrzéeaaﬁ.;)ran e sur milieu gar, incubation a 2017/08/01
L.egende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
. >: signifie plus grand que,  TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,  ND: Non détecté
Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec
Rapport émis le : 2017-08-02 Je declare avoir constate ces faits
Gilles Rioux (Microbiologiste) % : 2, ,
Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis & l'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire. Page 1 de 1
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56, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec) G5M 1B1
Tél.: 418 723-8660 : Téléc.: 418 723-8988

BSL Analyser : Comprendre : Agir : www.labobsl.com

No. accreditation

Date de reception

No. laboratoire

294 2017-08-01 €026472
RAPPORT D'ANALYSE
Client: Municipalité de L'isle-Verte
Dossier: Eau distribuée L'lsle-Verte
X0008779 Commentaire reception échantillon:
Adresse: 141, rue St-Jean-Baptiste Température & la reception: 14°C
L'Isle-Verte, Québec
GOL 1K0 Commentaire au prélévement:
Telephone: 418-898-2812 Fax:
Date du Prelevement: 2017-07-31
Resultats terrain:
Nature de I'echantillon: Eau Potable pH: 7.1
Endroit du prelevement: Centre administratif municipal robinet
cuisine
Preleve par: Bernard Ouellet
Procedure d'echantillonage: NA
A = Accrédité, N = Non-Accrédité, S = Sous-Traitance
Resuitats
Parametre Resultat Unite Date d'analyse Norme Appreciation
A | Nitrates et Nitrites 6,45 mg/l N-NO2- | Analyse: 2017/08/01 x<10.0 Conforme
LBA Eaux-lons1.v4 NO3
Note 1

Legende: <: signifie plus petit que,

>: signifie plus grand que,

TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees,
TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees,

ND: Non détecté

UFC: unite formant colonie

Selon la version la plus recente: Réglement sur la qualité de I'eau potable du Québec

Résultats et commentaires

Note 1: Duplicata 6.47 mg/L

Rapporf émis le : 2017-08-08

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a l'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans ['autorisation du laboratoire.

Je declare avoir constate ces faits

Norman Asselin (Chimiste)

/0 4 é Nerman Assalin
91037
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